Výtahy - požadavky podle nových norem
22.9.2003,

zdroj: ČSN 27 4002:2003, 27 4007:2003
VÝTAHY - POŽADAVKY - LHŮTY PROHLÍDEK A ZKOUŠEK
ČSN 27 4002:2003 - Provoz a servis výtahů, 27 4007:2003 - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

TECHNICKÁ DOKUMENTACE: 

· dispoziční výkres 

· elektrická/hydraulická schémata  

· Pasport výtahu, Revizní kniha výtahu, Kniha odborných prohlídek výtahu, doklady o zkouškách výtahu, Kniha výtahu  

· mazací plán  

· Návod k provádění pravidelné preventivní údržby, není-li, musí být vypracován a doplněn do technické dokumentace   
	PROVOZNÍ PROHLÍDKY VÝTAHŮ V PROVOZU:
Druh výtahu
	Lhůta - interval (týdny)


	k dopravě osob, osob a nákladů nebo pouze nákladů
	2 


	malé nákladní
	4



Lhůta může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena. 
Provádí dozorce výtahu servisní firmy. 

	ODBORNÉ PROHLÍDKY VÝTAHŮ V PROVOZU:
Druh výtahu
	Lhůty provádění odborných prohlídek (měsíce)


	
	Kategorie I. 
Výtahy uvedené do provozu 
po 31.12. 1992
	Kategorie II. 
Výtahy uvedené do provozu 
před 1.1. 1993


	k dopravě osob, nebo osob a nákladů - převažující volný přístup veřejnosti
	3
	2


	k dopravě osob, nebo osob a nákladů - omezený přístup veřejnosti
	4
	3


	k dopravě pouze nákladů a malé nákladní
	6



Lhůta může být překročena maximálně o dva týdny s tím, že celkový počet prohlídek kalendářním roce musí být dodržen. 
Provádí odborný servisní pracovník servisní firmy.

	ODBORNÉ ZKOUŠKY VÝTAHŮ V PROVOZU: 
Druh výtahu
	Lhůta - interval (roky)

	k dopravě osob nebo osob a nákladů
	3

	nákladní a malé nákladní
	6


Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky. 
Provádí zkušební technik servisní firmy, případně na vyžádání majitele/provozovatele výtahu inspekční orgán. 
Lhůty mohou být překročeny maximálně o šest měsíců.

INSPEKČNÍ PROHLÍDKY VÝTAHŮ V PROVOZU:
Inspekčním prohlídkám se podrobují pouze výtahy k dopravě osob nebo osob a nákladů. 

	Uvedení výtahu do provozu
	První prohlídka (roky) 
od data poslední odborné zkoušky
	Následné prohlídky (roky)


	před účinností ČSN EN 81-1,2:1993
	3
	6


	před účinností ČSN EN 81-1,2:1999 a dále u výtahů v provozu, u kterých byla odstraněna všechna provozní rizika vysoké úrovně (od data odstranění jako součást protokolu z odborné zkoušky)
	6
	9


	po účinnosti ČSN EN 81-1,2:1999
	9
	9



Provádí inspekční orgán. 
Lhůty mohou být překročeny maximálně o šest měsíců. 
Na vyžádání majitele/provozovatele výtahu nebo po dohodě se servisní firmou může být provedena souběžně s odbornou zkouškou, kterou nenahrazuje, pokud nebyla provedena v rozsahu čl. 5.3.3 ČSN 27 4007. 

Vybrané další souvislosti: 
· servisní firma vypracuje analýzu rizik pro všechny pracovní prostory výtahu a každou pracovní činnost podle návodu k používání se zohledněním všech informací poskytnutých majitelem/provozovatelem zařízení,  

· servisní firma vypracuje plán údržby tak, aby pravidelná údržba byla přiměřená pro instalovaný výtah bez ohrožení osob s minimalizací času, kdy je zařízení mimo provoz,  

· při smluvním řešení prohlídek a revizí odbornou firmou, zakotvit ve smlouvě odpovědnost za postihy pro případ nedodržení termínů. 

